
RICERCA PERDITA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO 

 
 

In appartamento privato vi era l’impianto di condizionamento che presentava problematiche 

di perdite.  L’impianto era composta da motore e 3 split posti sottotraccia il cui percorso non 

era conosciuto. 

È stata fatta una ricerca con strumento  termografico e naso elettronico per determinare le 

zone di perdita. Con il naso elettronico abbiamo registrato la zona di perdita e  con lo 

strumento termografico mappato il percorso delle tubazioni  
 

 

 

   

Zona di perdita 

E stata fatta una ricerca perdita mediante termografie e rilievo con RL 200 cercafughe, abbiamo 

rilevato problematiche di perdita gas nei raccordi autocartellante rame poste sotto il motore in 

giardino 


